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Projektant :

inż. Tadeusz Browarczyk
Wykonał :

inż. Piotr Baranowski
sprawdził :

mgr inż. Andrzej Stanny

SM SIelanka - budynek P łk Dąbka 75

RYS Nr

Skala :

1:75
Podpis :

Podpis :

Podpis :

PPHU ENERGON  

Stal
 D

n 2
0

PS

PP

PP

PS

PS - pkt stały
PP - pkt przesówny - kompensator mieszkowy Dn 25


